LEGENDA PARTICOLARE STRUTTURA DI MONTAGGIO PARTICOLARE COSTRUTTIVO - Scala 1:10 PLANIMETRIA GENERALE Scala 1:1000 ‘=i

MODULO SU LAMIERA GRECATA !
d SCALA ALLA MARINARA DI ACCESO ALLA COPERTURA S : :

PROFILO IN ALLUMINIO

MODULO FOTOVOLTAICO

® DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO LINEA VITA LAMIERA GRECATA 8/10 mm

preverniciata
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE AT

|||||| LINEA VITA

[ | PUNTI DI ANCORAGGIO SU LAMIERA

AERAZIONE : 3 !

PANNELLO ISOLANTE
LANA DI ROCCIA sp. 8 cm
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1

CARTA KRAFT ALLUMINIO

SISTEMA DI RISALITA

F PUNTO DEVIAZIONE CADUTA

\ (BARRIERA AL VAPORE)

o

N.B. La fornitura e posa dei DPI da installare sulla copertura sono a carico
della ditta che eseguira i lavori di installazione dell'impianto ftv (lavori LOTTO B)

STRUTTURA PORTANTE ESISTENTE

PIANTA COPERTURA Scala 1:100
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IMPIANTO FTV ESISTENTE DA RICOLLOCARE
MODULO FOTOVOLTAICO 230 Wp

ﬁlg ﬁlg Dimensioni QQOEQN\\OEQH 00 22/10/2012 PC PRIMA EMISSIONE
LUCERNARIO CON RETE ANTICADUTA PQEQ\QQNNNH \N@@w mm Rev. Data Autore Causale della revisione

hm\.@mele @@ m mm Committente Il Committente

a | Altezza= 35 mm COMUNITA" MONTANA DI VALLE TROMPIA

E ﬁ g Intelai ~,| Alumin Via Matteotti n.327 - GARDONE VAL TROMPIA (BS) - 25063

] ntelaiatura= uminio
— Progetto Ubicazione Impianto
Peso= 22 \AQ ) BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO INDUSTRIALE
== Numero moduli: 74 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL' EDIFICIO INDUSTRIALE NEL COMUNE || Via Gitti

POTENZA INSTALLATA= 17,02 kWp DI MARCHENOG MARCHENO (BS)

Oggetto della tavola

= | SITUAZIONE DI PROGETTO (lavori LOTTO B) - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO FTV
ﬁb mbd U B Boa e ﬁ Q IMPIANTO FTV IN PROGETTO DA 38,64 kWp: pianta copertura,particolare costruttivo, particolare struttura di montaggio

_/\_ODC_IO _HO|_|O<O_I|_|>_OO Nwo <<_U Tavola n® Cod.Comm. Cod.Serv. Cod.Doc. Il Tecnico Incaricato Il Direttore Tecnico
Dimensioni QQOSQN\.\OEQH 712_12 FTV_PE TO3 Ing. Pietro Castioni Ing. Pietro Castioni
_HIH_ ﬁlu_ PQEQ\QQNNN” ﬂ@@w mm Responsabile Responsabile Timbro e Firma Timbro e Firma
] GG ::::::m:::::: G R e ] PQ\QEQNNQH @@% mm di Commessa PC di Funzione BM
\D\NQNN.NH f\wm mm o Redatto BM pata Ottobre 2012 Ingagnere
Intelaiatura= Alluminio PREIR) CRATION
Peso= 22 kg _ Controlato PC lpaa  22/10/2012 e, .
. Scala grafica = =
Numero moduli: 168 1:1000 - 1:100 Emesso PC e  22/10/2012
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